
รายงานสภาพเคร่ืองสูบนํา้  ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ส่วนเคร่ืองจักรกล  สํานักงานชลประทานที ่11

หมายเหตุ : เคร่ืองสูบนํา้ ใช้งานได้  76.00% ชํารุด  14.20% ร้ือถอน 9.80%

จํานวน

สถานี

จํานวน

เครื่อง

ใช้งาน

ได้
ชํารุด รื้อถอน

จํานวน

สถานี

จํานวน

เครื่อง

ใช้งาน

ได้
ชํารุด รื้อถอน

จํานวน

สถานี

จํานวน

เครื่อง

ใช้งาน

ได้
ชํารุด รื้อถอน

1 ปทุมธานี 21 52 44 8 0 0 0 0 0 0 21 52 44 8 0

2 นนทบุรี 38 91 79 12 0 3 5 0 0 5 41 96 79 12 5

3 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 สมุทรสาคร 8 25 21 4 0 0 0 0 0 0 8 25 21 4 0

5 รังสิตเหนือ 6 22 19 3 0 1 2 2 0 0 7 24 21 3 0

6 รังสิตใต้ 8 47 33 9 5 5 59 23 25 11 13 106 56 34 16

7 พระองค์ไชยานุชิต 24 75 60 7 8 6 22 15 3 4 30 97 75 10 12

8 ชลหารพิจิตร 11 123 103 15 5 0 0 0 0 0 11 123 103 15 5

9 เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 8 33 22 11 0 0 0 0 0 0 8 33 22 11 0

10 พระยาบรรลือ 8 27 25 2 0 2 6 5 0 1 10 33 30 2 1

11 พระพิมล 19 85 70 8 7 5 20 6 0 14 24 105 76 8 21

12 ภาษีเจริญ 33 83 67 6 10 6 19 11 0 8 39 102 78 6 18

184 663 543 85 35 28 133 62 28 43 212 796 605 113 78

สรุปแต่ละโครงการฯ

รวมทุกโครงการฯ

โครงการฯที่

เครื่องสูบนํ้าถาวร เครื่องสูบนํ้ากึ่งถาวร (สชป .11)

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

1

ส่วนเคร่ืองจักรกลสํานักงานชลประทานที ่11

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 1


Sheet1

		ที่		โครงการฯ		เครื่องสูบน้ำถาวร										เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร (สชป.11)										สรุปแต่ละโครงการฯ

						จำนวนสถานี		จำนวนเครื่อง		ใช้งานได้		ชำรุด		รื้อถอน		จำนวนสถานี		จำนวนเครื่อง		ใช้งานได้		ชำรุด		รื้อถอน		จำนวนสถานี		จำนวนเครื่อง		ใช้งานได้		ชำรุด		รื้อถอน

		1		ปทุมธานี		21		52		44		8		0		0		0		0		0		0		21		52		44		8		0

		2		นนทบุรี		38		91		79		12		0		3		5		0		0		5		41		96		79		12		5

		3		สมุทรปราการ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		4		สมุทรสาคร		8		25		21		4		0		0		0		0		0		0		8		25		21		4		0

		5		รังสิตเหนือ		6		22		19		3		0		1		2		2		0		0		7		24		21		3		0

		6		รังสิตใต้		8		47		33		9		5		5		59		23		25		11		13		106		56		34		16

		7		พระองค์ไชยานุชิต		24		75		60		7		8		6		22		15		3		4		30		97		75		10		12

		8		ชลหารพิจิตร		11		123		103		15		5		0		0		0		0		0		11		123		103		15		5

		9		เจ้าเจ็ด-บางยี่หน		8		33		22		11		0		0		0		0		0		0		8		33		22		11		0

		10		พระยาบรรลือ		8		27		25		2		0		2		6		5		0		1		10		33		30		2		1

		11		พระพิมล		19		85		70		8		7		5		20		6		0		14		24		105		76		8		21

		12		ภาษีเจริญ		33		83		67		6		10		6		19		11		0		8		39		102		78		6		18

		รวมทุกโครงการฯ				184		663		543		85		35		28		133		62		28		43		212		796		605		113		78









ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

สถานีสูบนํ้าถาวร

1 สน.ปตร.คลองเชียงรากนอ้ย 3 5 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1

2 สน.ปตร.คลองบา้นกระแชง 1 2 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1

3 สน.ปตร.คลองพิกลุ 3 1 - 1 มอเตอร์ชาํรุด - 1

4 สน.ปตร.คลองบางโพธ์ิใต้ 2 1 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1

5 สน.ปตร.คลองนา 0.5 1 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1

2 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1

6 สน.ปตร.คลองบางเตย 3 1 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1

7 สน.ปตร.คลองบางกระจีน 1 1 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1 อยูร่ะหวา่งดาํเนินการซ่อมแซม

รวม  8 เคร่ือง 7 1 0 8

โครงการชลประทานปทุมธานี  สํานักงานชลประทานที ่11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

2

สํานักงานชลประทานที ่11

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 2



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

สถานีสูบนํ้าถาวร

1 สน.ปตร.คลองบางตลาด 6 4 - 1 ขดลวดไหม้ - 1

3 1 1 - ขดลวดไหม้ - 1

3 1 - ขดลวดไหม้ 1 -

2 สน.ปตร.คลองบางวดั 0.5 2 1 - ขดลวดไหม้ 1 - อยูร่ะหวา่งดาํเนินการซ่อมแซม

3 สน.ปตร.คลองบางพลบั 3 2 - 1 ขดลวดไหม้ - 1

4 สน.ปตร.คลองบางไผใ่หญ่ 0.5 2 1 - ใบพดัชาํรุด - 1

5 สน.ปตร.คลองออ้มนนท์ 3 3 1 - ขดลวดไหม้ - 1

6 5 - 1 ขดลวดไหม้ - 1

6 สน.ปตร.คลองข่อย 1 2 1 - ขดลวดไหม้ - 1 อยูร่ะหวา่งดาํเนินการซ่อมแซม

7 สน.ปตร.คลองบางกรวย 3 2 - 1 ขดลวดไหม้ - 1

8 สน.ปตร.คลองบางบวัทอง 2 3 2 - 1 ขดลวดไหม้ - 1 เคร่ืองสูบนํ้ าสาํรอง

5 - 1 ขดลวดไหม้ - 1 เคร่ืองสูบนํ้ าสาํรอง

รวม  12 เคร่ือง 6 6 2 10

โครงการชลประทานนนทบุรี  สํานักงานชลประทานที ่11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

3

สํานักงานชลประทานที ่11

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 3



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

สถานีสูบนํ้าถาวร

1 สน.ปตร.คลองมหาชยั (แกม้ลิง) 3 1 1 - ขดลวดไหม้ - 1

2 1 - ขดลวดไหม้ - 1 โครงการของบประมาณปี 2566

10 1 - มอเตอร์ช้ืน - 1

2 สน.ปตร.อาํแพง 1 1 1 - ขดลวดไหม้ - 1 โครงการของบประมาณปี 2566

รวม  4  เคร่ือง 4 0 0 4

โครงการชลประทานสมุทรสาคร  สํานักงานชลประทานที ่11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

4

สํานักงานชลประทานที ่11

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 4



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

สถานีสูบนํ้าถาวร

1 สน.ปตร.สระเก็บนํ้ าพระราม 9 

คลอง 5
1 2 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1 อยูร่ะหวา่งจดัหางบประมาณ

2 สน.ปตร.สระเก็บนํ้ าพระราม 9 

คลอง 6
1 1 1 - มอเตอร์มีเสียงดงั - 1 อยูร่ะหวา่งจดัหางบประมาณ

3 สน.โครงการขยายผล สระเก็บ

นํ้ าพระราม 9
0.25 1 1 - ขดลวดไหม ้ตูค้วบคุมชาํรุด - 1

รวม  3  เคร่ือง 3 0 0 3

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษารังสิตเหนือ  สํานักงานชลประทานที ่11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

5

สํานักงานชลประทานที ่11

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 5



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

สถานีสูบนํ้าถาวร

1 สน.ปตน.จุฬาลงกรณ์ (เก่า) 6 3 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

2 สน.ปตน.จุฬาลงกรณ์ (ใหม่) 6 1 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

2 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

4 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

5 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

3 สน.ปตร.คลองหกวา 3 7 1 - ตูค้วบคุมชาํรุด - 1

4 สน.ปตน.เสาวภาผอ่งศรี 3 2 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

5 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

5 สน.ปตร.เปรมใต้ 3 3 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1 เคร่ืองสูบนํ้ าของ สคก.

เคร่ืองสูบนํ้ากึง่ถาวร

6 สน.ปตน.จุฬาลงกรณ์ (ก่ึงถาวร) 3 1 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

5 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

10 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษารังสิตใต้  สํานักงานชลประทานที่ 11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

6

สํานักงานชลประทานที ่11

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 6



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

7 สน.ปตร.ปากคลองรังสิต 6 1 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

2 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

3 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

4 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

5 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

6 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

8 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

9 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

10 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

11 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

12 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

13 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

15 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

16 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

17 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษารังสิตใต้  สํานักงานชลประทานที่ 11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

7

สํานักงานชลประทานที ่11

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 7



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

18 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

19 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

20 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

8 สน.ปตน.เสาวภาผอ่งศรี 3 2 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

3 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

4 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

9 สน.ปตร.คลองหกวา 3 9 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

รวม  34 เคร่ือง 34 0 0 34

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษารังสิตใต้  สํานักงานชลประทานที่ 11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

8

สํานักงานชลประทานที ่11

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 8



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

สถานีสูบนํ้าถาวร

1 สน.บางพระ 3 4 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

2 สน.ปากตะคลอง 3 4 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

3 สน.เทพรังสรรค์ 3 2 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

4 สน.นางหงษ์ 3 2 1 - เศษวสัดุติดใบพดั 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าสาํรอง สชป.11

3 - 1 ท่อ Column Pipe ขาด - 1 โครงการของบประมาณซ่อมแซม

4 - 1 ท่อ Column Pipe ขาด - 1 โครงการของบประมาณซ่อมแซม

5 สน.กลางคลองสาํโรง 3 1 - 1 เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

เคร่ืองสูบนํ้ากึง่ถาวร

6 สน.บางขนาก 3 1 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

7 สน.ท่าถัว่ 3 3 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

4 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

รวม  10 เคร่ือง 7 3 1 9

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

สํานักงานชลประทานที ่11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

9

สํานักงานชลประทานที ่11

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 9



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

สถานีสูบนํ้าถาวร

1 สน.ชลหารพิจิตร 1 3 14 1 - แมกเนติกเสีย - 1

16 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1

2 สน.ชลหารพิจิตร 2 3 20 - 1 มอเตอร์ชาํรุด - 1

3 สน.คลองด่าน 2 3 3 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1

8 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1

4 สน.เจริญราษฏร์ 15 1 - 1 Softsatrt ชาํรุด - 1

5 สน.บางปลา 3 8 1 - มอเตอร์ชาํรุด - 1

6 สน.ประเวศน์บุรีรมย์ 3 2 - 1 มอเตอร์ชาํรุด - 1

8 - 1 มอเตอร์ชาํรุด - 1

10 - 1 มอเตอร์ชาํรุด - 1

12 - 1 มอเตอร์ชาํรุด - 1

15 - 1 มอเตอร์ชาํรุด - 1

17 - 1 มอเตอร์ชาํรุด - 1

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาชลหารพจิิตร  สํานักงานชลประทานที ่11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

10

สํานักงานชลประทานที ่11

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 10



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

7 สน.สุวรรณภูมิ 25 1 1 - ลูกปืนชุดล่างชาํรุด - 1

3 1 - ลูกปืนชุดล่างชาํรุด - 1

รวม  15 เคร่ือง 7 8 0 15

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาชลหารพจิิตร  สํานักงานชลประทานที ่11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

11

สํานักงานชลประทานที ่11

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 11



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

สถานีสูบนํ้าถาวร

1 สน.บางยีห่น 3 4 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1 อยูร่ะหวา่งจดัหางบประมาณ

5 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1 อยูร่ะหวา่งจดัหางบประมาณ

2 สน.สิงหนาท 2 3 1 1 - ACB ชาํรุด - 1

2 1 - ACB ชาํรุด - 1

3 1 - ACB ชาํรุด - 1

4 1 - ACB ชาํรุด - 1

3 สน.ปลายคลองสาลี 3 2 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด 1 -

4 สน.บางคนัชัง่ 0.5 2 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าสัน่/เสียงดงั 1 - อยูร่ะหวา่งดาํเนินการซ่อมแซม

5 สน.ปลายคลองบางซอ 1.5 1 1 - สายไฟเคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

2 1 - สายไฟเคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

6 สน.ปลายคลองบางปลาร้า 1.5 1 1 - สายไฟเคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

รวม  11 เคร่ือง 11 0 2 9

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยีห่น  

สํานักงานชลประทานที ่11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

12

สํานักงานชลประทานที ่11

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 12



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

สถานีสูบนํ้าถาวร

1 สน.พระยาบรรลือ 1 3 4 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

2 สน.บางไทรป่า 3 2 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด - 1

รวม  2 เคร่ือง 2 0 0 2

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาพระยาบรรลือ  สํานักงานชลประทานที ่11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

13

สํานักงานชลประทานที ่11

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 13



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

สถานีสูบนํ้าถาวร

1 สน.ปตร.คลองโยง 1 6 5 1 - ขดลวดลดัวงจร - 1

6 1 - ขดลวดลดัวงจร - 1

2 สน.ปตร.บางกระจนั 1 1 1 - ขดลวดลดัวงจร - 1 อยูร่ะหวา่งดาํเนินการซ่อมแซม

3 สน.ปตร.กระทุ่มเมือง 1 2 1 - ขดลวดลดัวงจร - 1

4 สน.ปตร.บางแกว้ฟ้า 3 2 1 - ขดลวดลดัวงจร - 1

5 สน.ปตร.บางบอน 3 1 1 - ขดลวดลดัวงจร - 1

6 สน.ปตร.มะดนั 1 2 1 - ตูค้วบคุมชาํรุด - 1

7 สน.ลาํพญา 3 2 1 - Flap Gate ชาํรุด - 1

รวม  8 เคร่ือง 8 0 0 8

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาพระพมิล  สํานักงานชลประทานที่ 11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

14

สํานักงานชลประทานที ่11

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 14



ลาํดบั รายการ

ขนาด

(ลบ.ม./

วนิาท)ี

เคร่ืองที่

ชํารุด

หมายเลขครุภัณฑ์

(เคร่ือง) สาเหตุชํารุด
แผนการซ่อมแซม

หมายเหตุ

มี ไม่มี ส่วนเคร่ืองจกัรกล โครงการฯ

สถานีสูบนํ้าถาวร

1 สน.ปตร.สุคต 1 2 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด 1 -

2 สน.ปตร.ฉาง 1 2 1 - ตูค้วบคุมชาํรุด 1 -

3 สน.ปตร.บางยาง 1 2 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด 1 -

4 สน.ปตร.ออ้มใหญ่ 3 2 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด 1 - อยูร่ะหวา่งดาํเนินการซ่อมแซม

5 สน.ปตร.คลองครุ 1 1 1 - ใบพดัมอเตอร์ติดขดั - 1

6 สน.ปตร.บางนํ้ าจืด 1 4 1 - เคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด 1 -

รวม  6 เคร่ือง 6 0 5 1

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาภาษีเจริญ  สํานักงานชลประทานที่ 11

ส่วนเคร่ืองจักรกล

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

15

สํานักงานชลประทานที ่11

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 15



ลาํดับ รายการ
ขนาด

(ลบ.ม./วนิาท)ี

จํานวน 

(เคร่ือง
หมายเหตุ

โครงการชลประทานนนทบุรี

เคร่ืองสูบน้ํากึง่ถาวร

1 สน.ปตร.คลองบางตลาด 3 2 ร้ือถอนเก็บท่ีโครงการ

2 สน.ปตร.คลองออ้มนนท ์ 3 2 ร้ือถอนเก็บท่ีโครงการ

3 ปตร.บางไผ ่ 3 1 ร้ือถอนเก็บท่ีโครงการ

รวม 5

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษารังสิตใต้

เคร่ืองสูบน้ําถาวร

1 สน.สมบูรณ์ 3 5 ร้ือถอนสร้างสถานีใหม่

เคร่ืองสูบน้ํากึง่ถาวร

2 สน.ปตร.คลองหกวา 3 11 นาํไปใชง้าน สน.จุฬาลงกรณ์ 3 จาํนวน 10 เคร่ือง

นาํไปใชง้าน สน.สมบูรณ์ (ก่ึงถาวร) จาํนวน 1 เคร่ือง

รวม 16

สรุปเคร่ืองสูบนํา้ทีร้ื่อถอนแล้ว

ส่วนเคร่ืองจักรกล

16

สํานักงานชลประทานที ่11

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 16



ลาํดับ รายการ
ขนาด

(ลบ.ม./วนิาท)ี

จํานวน 

(เคร่ือง
หมายเหตุ

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

เคร่ืองสูบน้ําถาวร

1 สน.บางขนาก 1 6 4 ร้ือถอนเก็บท่ีโครงการ

2 สน.ปากตะคลอง 3 1 #3 นาํไปใชง้าน คบ.พระพิมล

3 สน.เทพรังสรรค์ 3 1 #3 นาํไปใชง้าน คบ.พระพิมล

4 สน.พระยาวสูิตร 3 2 #2 #4 นาํไปใชง้าน คบ.พระพิมล

เคร่ืองสูบน้ํากึง่ถาวร

5 สน.ปากตะคลอง 3 4 ร้ือถอนเก็บท่ีโครงการ

รวม 12

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาชลหารพจิิตร

เคร่ืองสูบน้ําถาวร

1 สน.ประเวศน์บุรีรมย์ 3 5 นาํไปใชง้านท่ี สน.จุฬาลงกรณ์

รวม 5

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาพระยาบรรลือ

เคร่ืองสูบน้ํากึง่ถาวร

1 สน.คลองสระ 3 1 ร้ือถอนเก็บท่ีโครงการ

รวม 1

สรุปเคร่ืองสูบนํา้ทีร้ื่อถอนแล้ว

ส่วนเคร่ืองจักรกล

17

สํานักงานชลประทานที ่11

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 17



ลาํดับ รายการ
ขนาด

(ลบ.ม./วนิาท)ี

จํานวน 

(เคร่ือง
หมายเหตุ

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาพระพมิล

เคร่ืองสูบน้ําถาวร

1 สน.มหาสวสัด์ิ 6 6 ร้ือถอนไปใชง้าน สน.ปากคลองรังสิต สน.คลองบางตลาด

2 สน.ปตร.บางขโมย 1 1 ร้ือถอนไปใชง้าน ปตร.บางควาย

เคร่ืองสูบน้ํากึง่ถาวร

3 สน.มหาสวสัด์ิ 3 4 ร้ือถอนเก็บท่ีโครงการ

4 สน.ปตร.คลองโยง 3 6 ร้ือถอนเก็บท่ีโครงการ

5 สน.ปตร.พระพิมล 3 4 ร้ือถอนเก็บท่ีโครงการ

รวม 21

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาภาษีเจริญ

เคร่ืองสูบน้ําถาวร

1 สน.ปตร.กระทุ่มแบน 3 6 ก่อสร้างสถานีใหม่

2 สน.ทรบ.บางเตย 1 4 ก่อสร้างสถานีใหม่

เคร่ืองสูบน้ํากึง่ถาวร

3 สน.ปตร.กระทุ่มแบน 3 8 ก่อสร้างสถานีใหม่

รวม 18

รวมทั้งส้ิน 78

สรุปเคร่ืองสูบนํา้ทีร้ื่อถอนแล้ว (ต่อ)

ส่วนเคร่ืองจักรกล

18

สํานักงานชลประทานที ่11

ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 18



สรุปอตัรากาํลงัเครือ่งจกัร เครื่องมอื เพื่อเตรยีมความพรอมสถานการณ ตางๆ

ในภาพรวมของสาํนกังานชลประทานที่ 11
ข้อมลู ณ วนัท่ี 26 ธันวาคม 2565

1

ส่วนเคร่ืองจักรกลสํานักงานชลประทานที ่11

ที1่1 โครงการ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

รถแบคโฮ รถแบคโฮ โปะเหล็ก รถ รถแทรก รถบรรทกุ รถบรรทกุ รถบรรทกุ รถบรรทกุ รถบรรทกุ รถตักหนา รถฟารม เรือกาํจัด เครื่อง เรือ เครื่องเชือ่ม เครื่อง

รถขุด รถขุด สําหรบัรถ เทรลเลอร เตอรตีน ติดเครน เททาย น้ํา ขนาด ขนาด ขุดหลัง แทรกเตอร วัชพชื ผลักดัน ตรวจ ไฟฟา สูบน้ํา

แขนยาว แบคโฮ ตะขาบ 4 ตัน ๒ ตัน ขนาดเลก็ น้ํา การณ แบบสนาม เคลื่อนที่

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม ใชได รอซอม

1 ปทุมธานี 1 1 3 1

2 นนทบรุี 1 1 3 3

3 สมุทรปราการ 1

4 สมุทรสาคร 1 1 1 1 1 1

5 รังสติเหนอื 1 2 1 1 2 1 1 5 4 1 1

6 รังสติใต 1 3 4 1 1 6 0

7 พระองคไชยานชุติ 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 4 1

8 ชลหารพิจติร 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 4 1

9 เจาเจด็-บางยีห่น 1 1 3 1 5 2 1

10 พระยาบรรลอื 1 2 4 1 4 1 1

11 พระพิมล 1 2 2 1 1 8 0 1

12 ภาษีเจรญิ 2 1 3 1 1 6 2

13 กอสราง สชป.๑๑ 1 4

14 สวนเครือ่งจกัรกล 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1

รวม 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13 1 17 0 6 1 3 1 28 2 8 2 7 1 44 11 6 0 11 0 2 0 2 0

รวมทัง้สิน้ 4 1 1 0 0 14 17 7 4 30 10 8 55 6 11 2 2

เอกสารแนบที่ 4 / หน้า 19
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